
ИНСТАЛАЦИИ И УРЕДИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ

Чл.247. (1) (Изм.- ДВ,бр.32 от2009 г.) Ползвателят в съответствие с вида на газопровода,

съоръжението, инсталацията или уреда за природен газ е длъжен:

1. да осигури тяхната безопасна и безаварийна експлоатация и да ги поддържа в съответствие с

техническите изисквания по наредбата, с нормите и правилата за пожарна и аварийна

безопасност и техническата им документация;

2. да изработи производствена инструкция въз основа на техническата документация и

инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на съответните газопроводи, съоръжения,

инсталации или уреди за природен газ, като се съобрази с особеностите на обекта, в който те се

експлоатират;

3. да осигури ефективен контрол на работата на газопроводите и газовитесъоръжения и на

промишлените газови инсталациии на обслужващия персонал;

4. да състави и съхранява техническо досие на всеки газопровод, газово съоръжение и/или

промишлена газова инсталация, което да съдържа техническата им документация, чертежите,

изчисленията и документите за извършени ремонти, както и всички документи, издадени от

органите за техническинадзор;

5. да има ревизионна книга за всеки газопровод, газово съоръжение, промишлена газова

инсталация и/или газов уред, в която органите за технически надзор записват резултатите от

извършените надзорни  дейности, както и предписанията за отстраняване на констатирани

нарушения;

6. да изпълнява и контролира изпълнението от обслужващия персонал на предписанията, дадени

от органите за технически надзор и специализираните държавни контролни органи;

7. (изм. - ДВ,бр. 40 от 2006 г.,всилаот 05.05.2006 г.,изм. - ДВ,бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007

г., изм.- ДВ, бр.5 от 2010 г., изм.-  ДВ, бр.7 от 2011 г.) да уведомява Главна дирекция "Инспекция за

държавен технически надзор" (ГДИДТН ) при Държавната агенция за метрологичен и технически

надзор (ДАМТН), Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"на

Министерството на вътрешните работи и други държавни органи съобразно тяхната

компетентност за всяка авария или злополука, възникнала при експлоатацията на газопроводите

и газовите съоръжения и инсталации.

(2) (Изм.-ДВ,бр.32от2009г.) Ползвателят по ал.1:

1. (изм.- ДВ,бр. 99 от 2011 г.) осигурява поддържането, ремонта и преустройството на

газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации и газовите уреди от

лица, които са вписани в регистъра по чл.36, ал.1З ТИП за извършване на такава дейност;

2. определя със заповед лица с не по-ниско от средно техническо образование, които да

представляват предприятието пред органите за технически надзор при извършване на проверки

на предприятието или технически прегледи на газовите съоръжения и инсталации;



3. осигурява персонал по чл.44 ЗТИП; 

4. осигурява и документира инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на 

знанията на лицата по т.2 и 3 за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на 

газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации; 

5. поставя табели с указания за безопасно ползване на газопроводите и газовите съоръжения и на 

промишлените газови инсталации. 

Чл. 248. (Изм.- ДВ,бр.32 от 2009 г.) Ползвателят, ръководителят на предприятието и обслужващият 

персонал са длъжни да не допускат експлоатация на съоръжения по чл.1а, когато: 

1. не са регистрирани пред органите за технически надзор; 

2. в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че 

съоръжението не е годно за безопасна експлоатация; 

3. нямат издадено разрешение за експлоатация, когато такова се изисква; 

4. не е извършен технически преглед на съоръженията съгласно чл.359, ал.1, т.1-6; 

5. нямат нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на приложимите 

наредби по чл.7 ЗТИП, когато такава се изисква; 

6. престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна 

експлоатация и/или са констатирани повреди или неизправности, които не осигуряват 

безопасната експлоатация на съоръжението. 

Чл.249. Обслужващият персонал е длъжен да знае и да спазва изискванията на наредбата, 

производствената инструкция и инструкциите на производителя за експлоатация, поддържане и 

ремонт. 

Чл. 255. (Изм.- ДВ,бр. 88 от 2014 г.) Ползвателите на газопроводи, газови съоръжения, газови 

инсталации и горивни уредби осигуряват извършването на метрологичен контрол на 

манометрите, по които се контролира налягането в тези съоръжения, по реда на Наредбата за 

средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. 

Чл. 256. (Изм.- ДВ,бр. 88 от 2014 г.) Ползвателите осигуряват най-малко веднъж на 12 месеца 

извършването на проверка на изправното действие и настройката на предпазно-отсекателните 

клапани, монтирани на газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации и горивни уредби. 

Чл. 257. (Изм.- ДВ,бр. 88 от 2014 г.) Ползвателите осигуряват най-малко веднъж на 12 месеца 

извършването на проверка на изправното действие и настройката на сигнализаторите за 

природен газ. 

 


